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                                                                                        Ostrów Mazowiecka, dnia  14.10.2008r.
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     Zakład  Elektroniki „SUWAR”








    mgr inż. Adam Sadowski.






                                        ul. 1 Maja 24 
                                                                                       16-400  Suwałki                                    

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu 
                  nieograniczonego   o     szacunkowej    wartości   poniżej   5.150 000  Euro    na     wykonanie  

                  instalacji sygnalizacji pożarowej oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku 
                  Szpitala Powiatowego im.  Marii   Skłodowskiej  –    Curie w Ostrowi  Mazowieckiej  . 

     Szpital  Powiatowy   im.  Marii  Skłodowskiej – Curie   w   Ostrowi Mazowieckiej  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, ul.  Dubois  68 , na podstawie   art.  38   ust.  1 i 2  ustawy          z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo   zamówień   publicznych   ( Dz. U.  Nr  19,  poz. 177        z późn. zm. )  wyjaśnia  :

Pytanie  -  „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w części dotyczącej Dźwiękowego  Systemu Ostrzegawczego urządzeń innego Producenta niż określonego w Projekcie Technicznym  ?”

Ad.  –  Odpowiedź na pytanie znajduje się  w części A, pkt. 9 Rozwiązania zamienne (wraz              z uwagami) projektu technicznego instalacji DSO .
„Zgodnie z dokumentacją: „Dźwiękowy System Ostrzegawczy, Projekt Techniczny, Budowlano-Wykonawczy”  pkt.  9. Rozwiązania zamienne . Uwagi 3): „W przypadku zmiany typów głośników dla udokumentowania spełnienia wymagań  musi zostać wykonana stymulacja komputerowa  lub obliczenia  rozkładu  poziomu dźwięku i zrozumiałości mowy ?”

Aby wykonać symulację bądź obliczenia adekwatne do wykonanych w projekcie konieczne jest przyjęcie tych samych parametrów obliczeniowych tj.:

- dokładnie takiej samej kubatury pomieszczeń,
- dokładnie tych samych współczynników absorpcji akustycznej zastosowanych  materiałów.

Zgodnie z dokumentacją: „Dźwiękowy System Ostrzegawczy, Projekt  Techniczny , Budowlano Wykonawczy” oraz  ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót warunkiem  odbioru ostatecznego jest wykonanie dokumentacji powykonawczej z  protokołami pomiarów poziomu dźwięku i  zrozumiałości mowy. 

Pytanie 1 -  „W związku z powyższym , czy w przypadku zamiany  głośników, wykonanie zgodnie z normą pomiarów spełniających normatywne  kryteria, wymaga wykonania symulacji komputerowej lub obliczeń poziomu dźwięku i zrozumiałości mowy ?”

Ad.1 –   W przypadku  zmiany głośników wymagane jest wykonanie  obliczeń , symulacji komputerowych rozkładu poziomów dźwięku  i zrozumiałości mowy  .
Pytanie 2 - „Jeśli tak i należy wykonać  dodatkowe obliczenia w przypadku zamiany głośników ,czy Zamawiający zapewnia dostarczenie „plików wsadowych” programu EASE, w którym wykonane zostały symulacje dołączone do projektu aby zapewnić możliwość wykonania symulacji porównawczej ?”
Ad. 2 –  Zamawiający nie zapewnia dostarczenia  plików EASE .
Pytanie 3 – „Czy wyniki wykonanych symulacji komputerowych lub obliczeń rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego  oraz zrozumiałości mowy (w przypadku braku możliwości udostępnienia przez Zamawiającego „plików wsadowych” programu  EASE), gwarantuje poprawność doboru głośników  należy dołączyć do oferty przetargowej czy też  do dokumentacji powykonawczej ?”

Ad. 3 –  Wyniki wykonanych obliczeń  , symulacji komputerowych rozkładu poziomów dźwięku i zrozumiałości mowy  dołączyć do oferty przetargowej .
Pytanie  - „Proszę o podanie  stawki  VAT jaką należy przyjąć przygotowując powyższą ofertę – 7% czy 22% ?”

Ad. –   Przygotowując ofertę należy przyjąć  stawkę podatku  VAT -  zgodną z ustawą  o podatku   od towarów i usług. 

Pytanie – „Czy zapis w projekcie umowy w par. 7 pkt.2 należy rozumieć, że Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace , a  na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta ?”
Ad. -  Zapis w  § 7 pkt.2   projektu   umowy    odnosi  się   do  zarówno   do   wykonanych  prac  jak   

i urządzeń . 









Z poważaniem




